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LEGENDA SIMBOLI

APPARECCHIO ESISTENTE DA REINSTALLARE

PROIETTORE A SOFFITTO DA INTERNO/ESTERNO

PROIETTORE A SOSPENSIONE DA INTERNO
PUNTO LUCE A SOFFITTO

PREDISPOSIZIONE CORPO LUCE A PARETE ,
(SCATOLA INCASSATA A PARETE CON CAVI MORSETTATI ALL'INTERNO)

APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI 1x21W
APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI 1x28W
APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI 1x35W

APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI 2x18W

APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI 2x35W

APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI 2x36W

APPARECCHIO A TUBI FLUORESCENTI STAGNO 2x36W
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APPARECCHIO A

TUBI

FLUORESCENTI 2x49W

PLAFONIERA PER LAMPADA FLUORESCENTE 2x55W

APPARECCHIO A TUBI

FLUORESCENTI 3x49W

APPARECCHIO A TUBI

FLUORESCENTI STAGNO 2x58W

APPARECCHIO A TUBI

FLUORESCENTI 3x80W

DI PROTEZIONE

APPARECCHIO PER LA SEGNALAZIONE AUTOALIMENTATA, CON GRADO
IP40 MONOFACCIALE O BIFACCIALE A SECONDA DELLE
ESIGENZE. DISTANZA DI VISIBILITA® 32m. SEMPRE ACCESA

CORPO ILLUMINANTE AUTONOMO DI SICUREZZA

CORPO ILLUMINANTE AUTONOMO DI SICUREZZA INSTALLATO A PARETE

SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO LUCI DI EMERGENZA

RIVELATORE DI

PRESENZA PER ACCENSIONE AUTOMATICA DELLE LUCI
CON TEMPORIZZATORE PER RITARDO DELLO SPEGNIMENTO

INTERRUTTORE, DEVIATORE E INVERTITORE, 16A, 250V

PULSANTE LUCE CON RELE’ PASSO-—PASSO

PRESA 2P+T, 10/16A, 230V

PRESA DI SERVIZIO 2P+T, 10A, 230V, CON INTERBLOCCO

PRESA 2P+T,
PRESA 3P+T, 16A, 230V

16A, 400V

CEE17) INTERBLOCCATA CON FUSIBILI
CEE17

INTERBLOCCATA CON FUSIBILI

PRESA 2P+T, 10/16A, 230V (UNEL STANDARD ITA/DE, P30/P17)

PUNTO DI ALIMENTAZIONE
PRP: RADIANTE PALESTRA
PVC: IMPIANTO VENTILCONVETTORI

TERMOSTATO

NODO DI TERRA

QUADRO ELETTRICO

NODO DI TERRA

INTERRUTTORE DI

CHIAMATA A TIRANTE

PULSANTE DI RESET
QUADRETTO OTTICO ACUSTICO, RONZATORE E SPIA _LUMINOSA,
PER SEGNALAZIONE CHIAMATA DI EMERGENZA DAl BAGNI DISABILI

PRESA TELEFONICA

PRESA DATI

SCATOLA DI DERIVAZIONE IMPIANTO TELEFONICO

RACK AUDIO

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE

CENTRALE RIVELAZIONE

INCENDI

ALLARME QTTICO

SENSORE DI

FUMO

INSTALLATO A SOFFITTO

SENSORE DI

FUMO
DI INDICATORE OTTICO

INSTALLATO NEL CONTROSSOFFITTO E DOTATO

MODULO D’USCITA

RIVELATORE LINEARE DI
ED ELEMENTO RIFLETTENTE PASSIVO

FUMO CON ELEMENTO EMETTITORE ATTIVO

FoFese

HR
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< PRED.

RILEVATORE GAS METANO

RILEVATORE TERMOVELOCIMETRICO

PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO OPERANTE
SULL'IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO

CENTRALE DIFFUSIONE SONORA

DIFFUSORE ACUSTICO

DIFFUSORE ACUSTICO A DOPPIO CONO

DIFFUSORE ACUSTICO

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

CCOPIOCETI

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO
NORMA UNI-EN-ISO 9001:2000
CERT. SGS ITALIA s.r.l. N°ITO3/0043

ARCH. MAURIZIO BORDUGO
Via del Granatiere, 10
33170 Pordenone
tel. 0434-370660

ARCH. ANNA RAFFIN
Via del Granatiere, 10
33170 Pordenone
tel. 0434-370660

S.crl.

- ingegneria
- urbanistica
- ambiente
- architettura
- ricerca
Sede

Via Ospedale Vecchio, n.3
33170 Pordenone
Telefono 0434-21085
Telefax 0434-520336
E-mail

info@coprogetti.it

C.CIA.PN 19501
P.IVA 00170010938

localizzazione

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI REMANZACCO

tavola

E.O4

committente

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REMANZACCO

lavoro

AMPLIAMENTO E RECUPERO DELLA PALESTRA "BROILO"
DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto scala 1:50
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:

DISPOSITIVI PIANTA PIANO TERRA

responsabile di progetto gruppo di progettazione ambito progettuale

PROGETTAZIONE GENERALE

E COORDINAMENTO

ing. Maurizio Casoni

PROGETTO ARCHITETTONICO PROGETTO IMPIANTISTICO
Arch. Maurizio Bordugo ing. Maurizio Casoni
Arch. Anna Raffin

PROGETTO STRUTTURALE

% DPEGLI &\@, ing. Matteo Bordugo
0/4 Maurizio @m\a
& CASONI 2
- n.613 PROGETTO IMPIANTISTICO

ing. Maurizio Casoni

\W%QVUF,__AE?_:@DO_MW%
N M,O/NO PROGETTO SICUREZZA

Arch. Maurizio Bordugo

collaborazione e aspetti specialistici

data progetto

Luglio 2012

rev.

data

motivo riferimenti

redatto  TFF

controll.  FLC

archivio  1530E_TEO04 RO.dwg




